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Znak postgpowania: GG.271.7.2022. WK

Oferenci bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy zamowienia: ,,Poprawa jakosci powietrza na terenie Gminy poprzez montaz instalacji
fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci na budynkach uzytecznosci
publicznej i modernizacji oswietlenia ulicznego”

A. Na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tj.
Dz. U. 2021r. poz.1129 z pézn. zm.) —dalej ,,ustawa Pzp” Zamawiajacy — Gmina Gawluszowice
przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz
z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 18.07.2022r.:
Pytanie 1

»~£amawiajacy wymaga, aby gorna czg$¢ korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona byta
taczen, zawiasow oraz zeber. Jednoczesnie specyfikacja oprawy wymaga, aby dostep do komory
osprzetu odbywat sie bez uzycia narzedzi poprzez klipsy. Prosimy o wskazanie minimum trzech
producentow oferujacych takie oprawy, w innym przypadku wnosimy o usuniecie wyiej
wymienionego zapisu”.

Odpowiedz;

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia ( SWZ ) zal nr 8 —Program
Funkcjonalo- Uzytkowy ;

* Obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, gérna-czesé kerpusu-wykenanaz

Pytanie 2

»Standardem rynkowym jest tylko beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej ze wzgledu na
ograniczenia techniczne — szyba musi by¢ przekrecana do korpusu biorgc pod uwage bezpieczefstwo
eksploatacyjne oprawy. Prosimy zatem o wskazanie minimum trzech producentéw oferujgcych takie
oprawy, w innym przypadku wnosimy o usuniecie wyzej wymienionego zapisu”.

Odpowiedz ;

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia ( SWZ ) zat nr 8 —Program
Funkcjonalo- Uzytkowy ;




Pytanie 3

»~Zamawiajacy przedstawia w Zataczniku 8 informacje na temat sumarycznej iloéci opraw
podlegajacych wymianie. Brak jednak podstawowych informacji na temat doboru opraw lub
wskazania wymaganych mocy opraw. Brak réwniez szeregu danych potrzebnych do wykonania
obliczert w celu doboru opraw dla catego zadania. Na jakiej podstawie zatem Wykonawca powinien
dobra¢ moce i typy opraw? Brak danych do obliczen lub mocy opraw uniemozliwia dobdr opraw i
ztozenie oferty. Wnosimy o udostepnienie danych i okreslenie mocy opraw dla catego zadania w celu
umozliwienia ztozenia oferty i mozliwosci ich poréwnania dla okre$lonych warunkow”.

Odpowiedz ;

Zamawiajacy okreslit w SWZ zat nr 8 PFU na stronie 14

»Dobdr opraw oswietleniowych powinien uwzgledniac ich wiaéciwosci funkcjonalne opisane w
pkt. 1.7.4 oraz gwarantowa¢ uzyskanie parametrow o$wietleniowych przewidzianych norma PN-
EN13201 dla klas oswietleniowych poszczegélnych odcinkéw ulic. Z uwagi na planowane znaczne
redukcje mocy opraw wymaga sie stosowanie mocy opraw nie wiekszej niz 90W”.

~Celem przedstawienia obliczert jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
oprawy oSwietleniowe LED, spetniajg wymagania techniczno-uizytkowe Zamawiajacego. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagar, poprzez wykonanie obliczer
fotometrycznych oswietlenia drég i ulic, wykonanych w ogéInodostepnym programie komputerowym
do wspomagania obliczen i zawierajgcych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach.

Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczen musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi w
zatozeniach projektowych Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drég i usytuowania stupdw,
identyczny poziom wspétczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaZnika utrzymania), parametréow
rodzaju nawierzchni, parametréw — pofozenia obserwatordw, oraz wydruki musza zawiera¢ wszystkie
wyliczone parametry a ich wartosci musza potwierdza¢ spetnienie wymagan normy PN-EN13201 dla
przyjetych klas oswietleniowych”.

Pytanie 4

»Transformator zasilajacy Stacje Uzdatniania wody w miejscowosci Wola Zdakowska jest o mocy
160KVA, a WLZ zasilajgcy obiekt YAKY 4x120mm2. Wymagana moc instalacji to 180kW - czy
wykonawca w ramach tego zadania zobowigzany jest do wymiany transformatora i WLZ zasilajacego
obiekt?”

Odpowiedz ;
Zgodnie z V pkt.8 SWZ zgodnie z XXIV pkt 3,11,12 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

»Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszacych ustug, dostaw
i robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na obiekt gotowy do uzytkowania z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
prawa i opracowanej dokumentacji projektowe;j.

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia, a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapié¢
przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

Nalezy przewidziec caty przebieg realizacji zamdwienia, a wszystkie utrudnienia wynikajace
z warunkow realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.



Forma wynagrodzenia za przedmiot zamowienia: wynagrodzenie ryczattowe ustalone w drodze
przetargu wraz z podatkiem od towardw i ustug, naliczonym zgodnie z przepisami.”

Pytanie 5

»Czy modernizacja potposrednich uktadéw pomiarowych jest w obowigzkach potencjalnego
wykonawcy?”

Odpowiedz :
Zgodnie z V pkt.8 oraz zgodnie z XXIV pkt 3,11,12 Specyfikacji Warunkow Zamdwienia;

»Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych ustug, dostaw
i robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zamoéwienia na obiekt gotowy do uzytkowania z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw
prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdwienia, a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapic
przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg realizacji zamdwienia, a wszystkie utrudnienia wynikajgce
z warunkow realizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Forma wynagrodzenia za przedmiot zamoéwienia: wynagrodzenie ryczattowe ustalone w drodze
przetargu wraz z podatkiem od towarow i ustug, naliczonym zgodnie z przepisami.”

B. Zamawiajacy informuje ,ze pytania oraz odpowiedzi na nie , staje si¢ integralng czescia
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia ( SWZ ) zal nr 8 Program Funkcjonalno- Uzytkowy ( PFU )
i beda wiazace przy skladaniu ofert.

C. Zamawiajacy informuje, ze sprostowal ( ujednolicit ) tres¢ dokumentu: Specyfikacja Warunkow
Zamowienia ( SWZ ) zatacznik nr 8 —Program Funkcjonalno-Uzytkowy ( PFU ) — zmienione
zapisy zostaly oznaczone kolorem czerwonym , zapisy usunigte oznaczono przekreslong trescig.

D. Zamawiajacy informuje , ze pozostala tres¢ Specyfikacji Warunkow Zamdwienia pozostaje bez
zmian.

E. W zalaczeniu ;
SWZ zat.§ PFU po zmianach z dnia 19.07.2022r.




